
 

 

 
 
 
Ausheizbeginn für Baumit Estriche 
 
 
Der Ausheizbeginn für Estriche darf erst nach der in den Produktdatenblättern für 
Baumit Estriche festgelegten Mindesterhärtungszeit erfolgen. 
 
Nach den Festlegungen der ÖNORM B 2242-2 ( Herstellung von Warmwasser-
Fußbodenheizungen – Werkvertragsnorm ), Punkt 5.3.3.6.1., sind bei der 
Ermittlung der Mindesterhärtungszeit Tage mit einer mittleren Raumtemperatur 
von mindestens +15 °C voll und Tage mit einer mittleren Raumtemperatur 
zwischen +5 °C und +15 °C mit 0,7 Tagen in Rechnung zu stellen. Tage mit einer 
mittleren Raumtemperatur unter +5°C gehen nicht in die Berechnung ein. 
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